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Boverket

Byggnadens dgare - Kontaktuppgifter

Energideklaration

Version: 2.0
Dekl.id: 493548

Agarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utlandsk adress

Bostadsrattsféreningen Snéflingan 2 769615-2474 ™
Adress Postnummer Postort

Lilla Véasterbron 20 11219 Stockholm

Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

0735331212

E-postadress
anders@claesson.se

Byggnadens &gare - Ovriga

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Stockholm Stockholm

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsforeningen.

r Egna hem (sméhus) som skall deklareras infor férséljning

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Snéflingan 4

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 2 350181 Adressuppgifter &r fel/saknas C

Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 10 11219 Stockholm (e
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 12 11219 Stockholm C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 14 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 16 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Lilla Véasterbron 18 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Lilla Véasterbron 20 11219 Stockholm C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 6 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Lilla Vasterbron 8 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Réalambshovsleden 30 11219 Stockholm C
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Ralambshovsleden 32 11219 Stockholm C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader j Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
@ Enkel C Komplex Gavel g 2009
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
fae i Fordela enligt nedan: Atemp (exKl.
C Matt varde 7295 m?2 g p(
Avarmgarage)
Omvandling (inkl, Avarmgarage)
® Fran BOAILOA Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kallare) 99
ran
C Fér kontorsbyggnad (>=75%) Hotell, pensionat och elevhem
C Fran BRA
C Restaurang
Fran BTA
BOA LOA Kontor och férvaltning 1
5766 2|70 n?
BRA BTA Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
m? m? Butiks- och lagerlokaler fér 6vrig handel
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C
(exkl.garageplan) Képcentrum
z =l
Avarmgarage — Vard, dygnet runt
0 m? Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Antal vaningsplan ovan mark
9 Skolor (forskola-universitet)
Antal trapphus Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
4
— Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
Antal bostadslagenheter
7 Ovrig verksamhet - ange vad
Projekterat genomsnittligt ventilationsfléde i
lokaler och specialbyggnader Summa 100
I/s,m2

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

Cua @ Negj




Energianvéndning

Verklig forbrukning
Vilken 12-méanadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
méanaden i formatet AAMM)

1101 -1112

Berédknad férbrukning
Berdknad energianvandning anges fér nybyggda/andra byggnader
utan matbar forbrukning och normalarskorrigeras ej

“_

Hur mycket energi har anvants for varme och kyla angivet ar (ange
métt varde om mojligt)?
Angivna vérden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt Foérdelat

vérde vérde
Fjarrvarme (1) 754000 kwh e C
Eldningsolja (2) kWh C C
Naturgas, stadsgas (3) kWh c C
Ved (4) kWh C C
Flis/pellets/briketter (5) kWh c C
Ovrigt biobransle (6) kWh C C
El (vattenburen) (7) kWh C C
El (direktverkande) (8) kWh C C
El (luftburen) (9) kWh c C
Markvarmepump (el) (10) kWh c C
Varmepump-franluft (el) KWh cC C
(1)
Varmepump-luft/luft (el) KWh c c
(12)
Varmepump-luft/
vatten (el) (13) kWh C C
Summa 1-13 ' (21) 754000 kwh
Varav energ|.t|II 188500 KkWh @
varmvattenberedning
Fjarrkyla (14) kWh

Omvandlingsfaktorer fér branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m®

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m® (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m®

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

traslag och fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For dvriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Finns solvarme? Ange solfangararea

Cya @ Nej m?
Finns solcellssystem? Ange solcellsarea
Cua @ Nej m?

Ovrig el (ange matt varde om majligt)
Angivna vdrden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat

varde varde

Fastighetsel® (15) 54910 kywh C @

Hushallsel® (16) KWh Cc C

Verksamhetsel* (17) kwh  C  C

El f6r komfortkyla (18) kWh C C
Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Summa 7-13,15-19° (£2) 54910 kwh
Summa 1-15,18-197 (£3) 808910 kwh
Summa 7-13,15,18-19% (24) 54910 kwh

Normalarskorrigerat varde
(graddagar)

Ort (graddagar)

Stockholm 900841 kwh

Normalarskorrigerat varde
(Energi-Index) °

881873 kwh

Ort (Energi-Index)

Stockholm

Energiprestanda ...varav el

121 kwh/m?,ar 8 kwh/m?,ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

95 -

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

90 kWh/m? ar 116 kwh/m? ar

! Energi for uppvarmning och varmvatten
2 Den el som ingér i fastighetsenergin

% Den el som ingdr i hushallsenergin

“ Den el som ingar i verksamhetsenergin

s Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

® El totalt

7 Varme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
° Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav p& aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? ® ga C Nej
[Typ av ventilationssystem F FTX “ﬁ FT “ﬁ F med atervinning
Vv F [ sjaivdrag

Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten fér

lenergideklarationen? @® ja C Nej ' Delvis™

% utan anmarkning

1% Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre an 12kW? C Ja Q Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? Cya @ Ng




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id:493548 )

Styr- och reglerteknisk

Varme
Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem

Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengoéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegréansning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

Annan atgard

Ventilation

-
-

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

-
-

Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

ﬁ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla

[T Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av rér och ventilationskanaler

Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekaélla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvéarme

[ L A I B R R A

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterdérrar

med innerruta
Tatning
fénster/fénsterddrrar/ytterdérrar

[ I I R B R A

Annan atgard

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak

Komplettering fonster/fédnsterdérrar

Minskad energianvandning

33930 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0 kr/kWh

Minskat utslapp av CO »
4

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Sank inomhustemperaturen.

till 22°C.

Vid energibesiktningen har det angivits att byggnader/ldgenheter varms upp




Ovrigt
Har byggnaden

deklarerats tidigare?
Cua @ Nej
Har byggnaden

Detaljinformation avseende innehallet i energideklarationen gar att finna hos

Byggnadségare ~|

besiktigats pa plats?
® ga O Nej

Kommentar

Energiexpert beddmde att besiktningen kunde leda till
rekommendationer om kostnadseffektiva &tgdrder.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat féretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
Actava AB 556733-6747 7173
Férnamn Efternamn E-postadress
Mats Olsson mats.olsson@actava.se
Expert
Férnamn Efternamn
Reza Tehrani

Datum fér godkénnande

2012-09-05

E-postadress
reza@actava.se




Saker att ténka pa ...

att informera om energideklarationen

Nu nér du som byggnadségare har gjort din energideklaration &r du skyldig att informera
om resultatet till hyresgasterna och évriga som anvander huset. Detta géller inte dig som
har en villa.

att satta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvandning", &r en sammanfattning. Den
ska du satta upp i husets entré eller reception. Du kan vélja att satta upp sista sidan som
den &r eller géra en bestandig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet véljer du sjélv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte satter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fa betala vite.

att fastighetsférvaltaren och fastighetsskotaren ocksa kan informera

Syftet med energideklaration ar att effektivisera energianvéndningen for att férbattra
miljén och réddda klimatet. Du som byggnadséagare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvandning. Aven hyresgésterna eller de som anvéander huset kan hjélpa
till. Se darfér till att andra personer som &r involverade i husets drift och skétsel, till
exempel férvaltare och fastighetsskétare, ar beredda att informera och férklara foér
hyresgasterna och andra personer som anvander huset om energideklarationen och dess
syfte.

att atgarderna utférs pa lampligt satt

Ju fler atgarder du gor for att minska energianvandningen desto béttre energiprestanda
far huset. Men, det ar ocksa viktigt att tanka pa att atgarderna du gor for att minska
energianvandningen inte forsamrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset.

Pa Boverkets och Energimyndighetens gemensamma webbplats www.energiaktiv.se
finns information om olika atgardsforslag. Dar kan du ocksa fa mer allmén information
om till exempel radon och inomhusmiljé.

att deklarera sa ofta du vill

Energideklarationen galler i tio ar. Vill du, kan du gbra en ny energideklaration nar du
gjort olika energieffektiviseringsatgarder, har ny arsférbrukning eller nar du gjort en ny
obliaatorisk funktionskontroll av ventilationen.



Dekl.id: 493548

Husets energianvandning

Energideklaration for Lilla Vasterbron 10 , Stockholm

Detta hus anvander 121 kWh/m?2 och ar, varav el 8 kWh/m2.

Liknande hus 95 — 116 kWh/m2 och ar, nya hus 90 kWh/m2,
Radonmatning ar inte utférd. Ventilationskontrollen &r utan anmarkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utférd 2012-09-05 av:

Reza Tehrani , Actava AB

Atgardsforslag som férbattrar byggnadens -.....!""
energiprestanda har lamnats. Boverket




