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Birgit Vagberg
Persbergsbacken 9 2]
UPPDRAGSNUMMER raprrorTBLAD 1 (1) £,
4434507: 1 12343 Farsta 2
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM
2015-01-15 2015-01-21
VIA MATNINGEN UTFORD AT
OCAB AB Birgit Vagberg
RAPPORTMOTTAGARE Persbergsbacken 9
Birgit Vagberg 12343 Farsta
Beskrivning av mitningen
Meitningen &r utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-10-02 - 2015-01-02.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2015-01-05. De mittes 2015-01-13 .
Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:
Persbergsbacken 9
12343 Farsta
Fastighetsbeteckning: Sturko 3
Ligenhetsnummer: Husgrundstyp: Souterring
Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus Blibetong: Ja
Byggnadsar: 1959 Radonatgiirdsforhallande: Radondigirdad
Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frinluft ~ Plan m. boutrymmen:
Fastighetsdata har lamnats av Birgit Vigberg
som ocksa intygat att métanvisningarna {6ljts.
Uppmiitta radongashaiter
Detektor ~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvirde Bg/m®
960522 Vardagsrum 1 trappa upp 160 +/- 30
205276 Annat boutrymme Souterring 210 +/-30
Provningsresultat
Arsmedelvirde: 190 Bq/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mﬁtningen Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek och boendevanor.

o . oD . : i irfo i ikerhet av 40%.
Riktvirdet for minniskors hilsa dr 200 Bq/m’ (avser arsmedelvirdet). SfEmedelvirdat hir dSi{Gr: antagits i &h okalkerhet av

Arsmedelvirdet beriiknat under forutsittningen att bostaden endast har 2 vaningsplan med boutrymmen.

Emily Natt och Dag (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se
{Srvag skriftligen godkint annat Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se



