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Boverket Deklid: 448775

Byggnadens agare - Kontaktuppgifter

Agarens namn Organisationsnummer Utlandsk adress

AB Familjebostader 556035-0067 &

Adress Postnummer Postort

Box 92100 120 07 Stockholm

Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer
08-7372000

E-postadress

ildiko.czabala@familjebostader.com

Byggnadens &gare - Ovriga

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun 0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.
Stockholm Stockholm € Egna hem (privatdgda sm&hus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Nedslaget 1 FB Nedslaget 1 hus 2

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

2 1 829393 Adressuppgifter ar feI/saknasJ

Adress Postnummer (Postort Huvudadress

Isjaktsgrand 37 12945 Hagersten |




Byggnaden - Egenskaper

Typkod

Byggnadskategori

I/s,m2

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

Jia W Nej

320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostéader ¥ Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
¥ Enkel J' Komplex Friliggande e |1949
lJAtemp (exkl. Avarmgarage) erksamhet Procent av
_] Mt virde 941 " Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Omvandling (inkl, Avarmgarage)
. Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 76
W Fran BOA/LOA
_l For kontorsbyggnad (>=75%) Hotell, pensionat och elevhem
' Fran BRA
Restaurang
' Fran BTA
BOA LOA Kontor och férvaltning 24
573 2|180 o
BRA BTA Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
m? m Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Avarmgarage
Kdpcentrum
0 m p
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C Vard, dygnet runt
(exkl.garageplan)
1 d Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Antal vaningsplan ovan mark
3 Skolor (férskola-universitet)
Antal trapphus Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
1
— Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
Antal bostadslagenheter
6 Ovrig verksamhet - ange vad lager
Projekterat genomsnittligt hygieniskt
uteluftsflode i lokalbyggnader Summa 100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1001 - 1012

Berdknad forbrukning
Beréknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och normalarskorrigeras ej

e

Hur mycket energi har anvénts fér varme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om mojligt)?
IAngivna varden ska inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat

Omvandlingsfaktorer fér brénslen i tabellen nedan géller om inte

(graddagar)

Stockholm-Bromma 172521 kwh

varde varde |annat uppmatts:
N 184641 Eldningsolja 10 000 kWh/m?*
Fjarrvarme (1) kwh o § #§ Naturgas 11 000 KWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
Eldningsolja (2) Wwh § o j Stadsgas 4 600 KWh/1 000 m*
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
Pellets tras| h fukthalt
Naturgas, stadsgas (3) kWh _l _l rasiag och tuktha
Ved (4) KWh T | Kﬁill?: IT:nerg.imy‘.r1dighete.n i )
For 6vriga biobransle varierar varmevéardet beroende av
Flisipellets/briketter (5) KWh sammansattning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrakna
P J _' branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
Ovrigt biobrénsle (6) kwh g
El (vattenburen) (7) kWh _l _l
El (direktverkande) (8) kWh | [ | Ovrig el (ange matt varde om méjligt)
Angivna varden ska inte vara normalarskorrigerade
El (luftburen) (9) kwh ll I | Matt Fordelat
varde varde
Markvarmepump (el) (10) kwh g Fastighetsel? (15) 7679 kwh 5§
Varmepump-franluft (el)
(11) kwh— § 1B Hushallsel® (16) kwh g
Varmepump-luft/luft (el)
(12) kwh g 13 Verksamhetsel* (17) Wwho g
Varmepump-luft/
vatten (el) (13) kwh g 13 El for komfortkyla (18) Wwho g
Summa 1-13 * (£1) 184641 kwh Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Varav energi till
6
varmvattenberedning 22915 iwn 5 i Summa 7-13,15-19” (S2) 7679 kwh
Fjarrkyla (14) kwh g j Summa 1-15,18-197 (£3) 192320 kwn
Finns solvarme? Ange solfdngararea Summa 7-13,15,18-19° (Z4) 7679 kwh
Pia W Nej m?
Finns solcellssystem? Ange solcellsarea
Jia W Nej m?
Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index) 8

Stockholm-Bromma 181973 kwh

Energiprestanda ...varav el

193 kwh/m?,ar 8 kwh/m? ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

129 -

Referensvéarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

108 kwh/m? ar 166 kwh/m?,ar

! Energi fér uppvarmning och varmvatten
2 Den el som ingar i fastighetsenergin

% Den el som ingdr i hushallsenergin

4 Den el som ingar i verksamhetsenergin

® Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

® El totalt

" varme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
o Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav p& &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? HJa JNej
Typ av ventilationssystem e FTX e FT € F med atervinning
b r & Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for . 10 % ut srkni
lenergideklarationen? W Ja [ Nej [ Delvis o utan anmarkning

10 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre &n 12kwW? Fia W Nej

Uppgifter om radon

/Ar radonhalten matt? HJa J Nej

Radonhalt Typ av métning Datum for radonmatning

50 Bg/m® | Langtidsméatning enligt SSM ~ g|  [2000-05-01




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgéardsforslag (Dekl.id:448775)

Styr- och reglerteknisk

arme
Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

ao00 0 000

Annan atgard

entilation
Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fléaktar

o000

Annan atgard

0

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard

Installationsteknisk

b

o000 000

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kéallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

med innerruta
Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

a0 060 0 60

Annan atgard

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak

Komplettering fonster/fonsterdorrar

Minskad energianvéndning

3437 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,06

kr/kWh

Minskat utslapp av CO ,
0,37

ton/ar

Beskrivning av atgarden

[Mont era fl 6desbegrénsare p& vattenar naturer.




Atgardsforslag (Dekl.id:448775)

Styr- och reglerteknisk

arme
Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

ao00 0 000

Annan atgard

entilation
& Injustering av ventilationssystem

& Tidsstyrning av ventilationssystem

& Behovsstyrning av ventilationssystem
& Bytelinstallation av varvtalsstyrda flaktar

& Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

& Tids/behovsstyrning av belysning
& Tids/behovsstyrning av kyla

& Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvarme

a0 0 0000

Annan atgard

Byggnadsteknisk

b

a0 60 6 6a0

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar
Annan atgard

Minskad energianvandning

13468 KWh/Ar

Kostnad per sparad kWh

0,07 kr/kWh

Minskat utslapp av CO ,

1,47

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Ti | 1 &ggsi sol eri ng av vi ndsbj al kl aget .




Atgardsforslag (Dekl.id:448775)

Styr- och reglerteknisk

arme
Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

ao00 0 000

Annan atgard

entilation
e
& Tidsstyrning av ventilationssystem

Injustering av ventilationssystem

& Behovsstyrning av ventilationssystem
& Bytelinstallation av varvtalsstyrda flaktar
& Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

& Tids/behovsstyrning av belysning
& Tids/behovsstyrning av kyla

& Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvarme

a0 0 0000

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar
Annan atgard

a0 060 oo6a0

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak

Komplettering fonster/fonsterdérrar

Minskad energianvandning

Kostnad per sparad kWh

Minskat utslapp av CO ,

22567 kwh/ar 0,56 kikwh |2,46 ton/ar
Beskrivning av atgarden
Byta fonster till 3-glas.




Atgardsforslag (Dekl.id:448775)

Styr- och reglerteknisk

arme
Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

ao00 T 000

Annan atgard

entilation
e
& Tidsstyrning av ventilationssystem

Injustering av ventilationssystem

& Behovsstyrning av ventilationssystem
& Bytelinstallation av varvtalsstyrda flaktar
& Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

& Tids/behovsstyrning av belysning
& Tids/behovsstyrning av kyla

& Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvarme

a0 0 0000

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kéallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar
Annan atgard

a0 60 6 6a0

Minskad energianvandning

7096 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,09 kr/kWh

Minskat utslapp av CO ,
0,77

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Avgasni ng av radi atorvattnet.




Ovrigt

Har byggnaden
deklarerats tidigare?

Jia W Nej

Detaljinformation avseende innehéllet i energideklarationen gar att finna hos

|Fastighetsf('jrvaltare 6|

Har byggnaden
besiktigats pa plats?

HJa [ Nej

Kommentar

For att verifiera erhallna uppgifter och for att bedéma om
| 6nsamma atgarder finns att foresla.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
EnergiTeamet EDAB AB 556726-8882 6972
Fornamn Efternamn E-postadress
Erling Ekeberg erling.ekeberg@energiteamet.se
Expert
Férnamn Efternamn
Sari Cederlof

2011-12-20

Datum fér godkannande

E-postadress
sari.cederlof@energiteamet.se




Dekl.id: 448775

Husets energianvandning

=

Liten

Stor

Energideklaration for Isjaktsgrand 37 , Hagersten

Detta hus anvander 193 kWh/m? och ar, varav el 8 kWh/m2.
Liknande hus 129 — 166 kWh/m2 och ar, nya hus 108 kWh/m2,
Radonmatning &ar utférd. Ventilationskontrollen ar utan anmérkning.
Detaljinformation finns hos Fastighetsforvaltaren

Se aven: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utférd 2011-12-20 av:

Sari Cederlof , EnergiTeamet EDAB AB

Atgardsforslag som forbattrar byggnadens -.....5-‘“
energiprestanda har lamnats. Boverket




