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Marcus Brunnas
VIA mm:_.omq.mzm_ 6
OCAB AB 17548 Jarfalla
RAPPORTMOTTAGARE

MARCUS BRUNNAS

RAPPORT - MATNING AV RADON

Beskrivning av matningen Provningsresultat
Matningen dr utford med sparfilm med filter (Radtrak®®) enligt metodbeskrivning ARSMEDELVARDE (
utfirdad av Stralsdkerhetsmyndigheten. 3
Detektorerna ankom till Radonava Laboratories AB och forbehandlades 2019-04-26. NO mg\a

De miéttes i mikraoskop den 2019-04-28.

De analyserades den 2019-05-04 och samtidigt upprattades denna rapport. 20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar dver aret pa grund av véderlek och boencevanor,

drsmedelvardet har darfor av SSM antagits ha en osdkerhet av 40%.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Fastighetsdata har lamnats av Marcus Brunnds som ocksd intygar att matanvisningarna foljts.

MATPLATSADRESS FASTIGHETSBETECKNING
Banjogrand 6 8:324
17548 Jarfalla

BYGGNADSID: LAGENHETSNUMMER: BYGGNADSTYP: BYGGNADSAR: VENTILATIONSTYP:

Radhus/Kedjehus 1981 Mekanisk Till- & Franluft

HUSGRUNDSTYP: BLABETONG: RADONATGARDSFORHALLANDE: PLAN M. BOUTRYMMEN:

Platta pa mark Vet ej Ej radonatgardad 1

Uppmatta radongashalter

DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VANINGSPLAN MATVARDE
467785-2 2019-02-20 — 2019-04-25 Sovrum Bottenplan 40 + 20 Bg/m?
137808-2 2019-02-20 - 2019-04-25 Vardagsrum Bottenplan mindre &n 20 Bq/m?

(
{

Kommentarer

Referensvardet for manniskors hilsa &r 200 Bg/m? (avser arsmedelvérdet).
Stoppdatum fér mitningen ej angiven - antaget datum anvént.

TEM

Sara Bakir (Elektronisk signatur) %%Am s

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB ﬁz?nr

Denna rapport far endast 3terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvég 150 5001

skriftligen godkant annat. Far mer information, se baksidan.
ADRESS POSTADRESS KONTAKTUPPGIFTER BOLAGSUPPGIFTER
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MARKNING
Mitmetod: Sluten sparfilm (Radtrak®®) med filter N/A

Matningarna gérs i enlighet med Stralsdkerhetsmyndighetens (SSM} metodbeskrivningar for matning av radon i bostéder och pé arbetsplatser.
Detektorerna &r tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondéttrarna sénderfaller under utsdndande av alfastralning. Da sparfilmen tréffas av alfapartiklar uppstar spar, vilka
forstoras genom etsning. Dessa spar raknas sedan i ett mikroskop for att bestamma radongashalten dar detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bg/m?®. Radonova Laboratories AB 4r ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utfora matningar av radongashalten i inomhusluft enligt
mitmetoderna Arsmedelvardesmatning (2-3 manader) samt Radgivande korttidsmatning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmadtta radongashalter

For varje detektor anges placering och méatvirde samt en méatosidkerhet (fel) som anger osakerheten i matningen. Matosdkerheten anges med tva
standardavvikelser (95 % konfidensniva). Ett virde pa 100 + 20 Bq/m? betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bg/m?, med 100 Bg/m? som det mest troliga vardet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) for en langtidsmatning pa 3 manader ar 20 Bg/m* och for
en korttidsmétning pa 7 dygn &r MDA 50 Bg/m?.

Arsmedelvirde

Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden baseras pa en medelvirdesberdkning av de enskilda matvirdena. Arsmedelvirdet har av S5M
antagits ha en osdkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek och boendevanor. Detta gor att det sanna arsmedelvardet
kan avvika fran det berdknade. Sammantaget kan det sanna arsmedelvirdet vara mellan 0 % och 40 % lagre eller hogre an det arsmedelvarde som
givits i mitrapporten. Detta innebédr inte att arsmedelvardet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade
arsmedelvdrdet ar det mest sannolika.

Gransvarden och referensvarden

Bostdder (de angivna referensvdrdena avser arsmedelvérden)
200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i befintliga bostéder och lokaler, som anvinds for allmanna dndamal, se Stralskyddsfarordningen (2018:506).
200 Bg/m? - Hégsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna efter eventuell atgard éverskrider 200 Bg/m? ska arbetsgivaren enligt Stralsdakerhetsmyndighetens féreskrifter SSMFS 2018:10
anmala dessa arbetsstillen och arbetsplatser till Stralsakerhetsmyndigheten.

P4 anmilda arbetsstillen och arbetsplatser ska arbetsgivare évervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar
en arlig radonexponering som dverstiger Arbetsmiljéverkets (AFS 2018:1) hygieniska gransvérde 0,72 MBgh/m®. Om arbetsgivaren identifierar
arbetstagare som léper en sadan risk, ska de anmala detta till Stralsdkerhetsmyndigheten.

Koder for ej rapporterade detektorer

DNR Ej rapporterad — Ej returnerad

VTW Ej rapporterad — Synligt manipulerad med

FBD Ej rapporterad — Trasig/skadad/forstord vid retur

LIL Ej rapporterad — Trasig/skadad/farstérd i laboratoriet
DTO Ej rapporterad — For gammal for att kunna rapporteras

Signering av rapporten

Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova att matningen utférts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering maste den analysansvarige ange ett personligt l6senord vid varje signeringstilifdlle. Pa rapporten finns
dven angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratories ABs anvisning foljts.

Ytterligare information kring radon och radonets hélsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se for med information.

W ED4 o S e, g5V

% &

R AR
! Z
2

(

ADRESS POSTADRESS KONTAKTUPPGIFTER BOLAGSUPPGIFTER
Radonova Lazboratories AB Radonova Labaratories AB +46 (0) 18 56 88 00 Org nr: 556690-0717
Rapsgatan 25 Box 6522 kundservice@radonova.se VAT nr: SE556690071701
754 50 Uppsala 751 38 Uppsala www.radonova.se Bankgiro: 987-5030



