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= 0 Delegationsbeslut
Osteraker 2009:07-09

Miljé- och hdlsoskyddsnamnden

Patric L6nn
Skoldgatan 6
118 63 STOCKHOLM

Dnr: 2009.1746-446
Tillstdnd till inriittande av aviopp pé fastigheten Bolby 1:369

Beslut

Miljé- och hilsoskyddsnimnden beslutar med stdd av 9 kap 7 § miljobalken
och 13 § fSrordningen om miljéfarlig verksamhet och hélsoskydd att limna
tillstéand till inréttande av avloppsanordning for BDT (bad, disk och tvitt) och
WC-avloppsvatten. Avloppet ska inréttas i enlighet med anstkan och
tillhérande VA-utredning Roslagens Mark & VA-Utredningar HB daterad
2009-06-28.

Tillstandet avser avlopp fran ett hushall. Avloppsanordningen ska bestd av
slamavskiljare, pumpbrunn och efterféljande infiltration med Bagas
biomoduler.

Information

= Fastighetstigaren &r ansvarig for anlédggningens utférande, drift, skotsel och
funktion. Slamsugning samt egenkontroll ska utfdras regelbundet for att
sikerstdlla avloppsanldggningens funktion. Kontroll bér ske av
slamavskiljare, pumpbrunn och luftningsror for att kontrollera eventuell
slamflykt, &verbelastning eller vattenméttnad i infiltrationsbédden.

» Tillstdndet 4r en vérdehandling som hor till fastigheten.

=  Arbetet med avloppsanordningen ska paborjas inom tva 4r och slutforas
inom fem 4r, fran det att tillstdndet vunnit laga kraft, annars upphor
tillstandet att gélla.

Avloppet fir inte tas i bruk forrin miljé- och hiilsoskyddsenheten
kontaktats for slutbesiktning och avloppet godkiints.

Kontakta miljo- och hiilsoskyddsenheten i god tid innan
anliiggningsarbetet piborjas. Efter besiktning ska blanketten "Intyg
om utford avloppsanliiggning” fyllas i och skickas till miljé- och

‘héilsoskvddsenheten.
Postadress Bestiksadress Tfn 08-540 813 00 Bankgiro 238-2349 Org.nr
Milj6- och halsoskyddsenheten Alceahuset Fax 08-540 811 16 Postgiro 1 0099-0 212000-2890

184 86 Akersberga Hackstavigen 22 E-post miljoskydd@osteraker.se
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Avgift
Avgift enligt gillande taxa tas ut for handldggning av drendet. Avgiften uppgar
till 6800 kronor. Faktura skickas i separat forséandelse.

For MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN

Anders Ekstrém

milj6- och hilsoskyddsinspektor
08-540 813 13
anders.ekstrom@osteraker.se

Bifogas: Blanketten "Intyg om utférd anldggning”, Informationsblad

Kopia: MHN delegation, akt

Postadress Bestksadress Tfn 08-540 813 00 Bankgiro 238-2349 Org.nr
Miljé- och hélsoskyddsenheten Alceahuset Fax 08-540 811 16 Postgiro 100 99-0 212000-2890
184 86 Akersberga Hackstavigen 22 E-post miljoskydd@osteraker.se
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ROSLAGENS MARK & Osteraker: 2009-06-28

VA -UTREDNINGAR HB

[BSvERAKERS KOMMLTN'!

VA utredning

&ng f

Fastighet: Bolby 1:369

P4 uppdrag av fastighetsigaren, har en VA-utredning géllande enskild avloppsanléggning
med WC inom fastigheten Bolby 1:369 i Osterdkers kommun utforts.
Undersokningar

Faltundersokning utfordes varen 2009. Tre provgropar gréavdes pa fastigheten, varav tva
visade pa for tita jordlager och den tredje vilken redovisas nedan limpade sig for infiltration.

Markforhallanden
Ostra delen av fastigheten ligger nedanfbr en brant bergssluttning. Efter denna planar marken

ut och infiltration placeras i slutet pa sluttningen, dar lamplig jordart och tillrickligt jorddjup
finns.

Provgrop
Provgrop:

a 0,0-1,4m Ngtsandig, lerig morén
o 1,4-2,0m Siltig, sandig morén (ingen lera i provet)

Inget grundvatten eller berg pétraffades i gropen.

Avlopp
Slamavskiljare

Slamavskiljare Baga med en vatvolym av 2 m’ placeras enligt situationsplan, eller dar
markforhéallandena &r 1dmpliga.

ROSLAGENS MARK & VA ~UTREDNINGAR HB
POSTADRESS: Andromedavégen 5, 184 50 AKERSBERGA, ORG.NR: 550906-0090
TELTID: 09:00-15:00 MOBIL: 0706-817540



ROSLAGENS MARK & Osteréker: 2009-06-28
VA -UTREDNINGAR HB

VA utredning
Bolby 1:369

Efterrening

Infiltrationen utgtrs av Baga biomoduler med forstirkning av 0,2 m tvittad singel eller
fingrus (4-8 mm) och 0,6-0,8 m markbéddssand (0-8 mm). Avloppsvattnet fran
slamavskiljaren pumpas ut i infiltrationsbédden som avslutas med en avluftning. Bidden ska
ha en yta pa minst 30 m%, dvs3,0x10,0m.

Den leriga morénen schaktas bort och schaktbotten lédggs 1,4 m under befintlig markyta.

Spridarréret ldggs ovan infiltrationsmodulerna, sist fiberduk (enligt produktbeskrivning).
Biomodulerna avslutas med en avluftning. Infiltrationsbédden aterfylls med minst 0,4 m
for att hindra frysning. Bédden tétas i kanterna for att forhindra lickage.

Se medfoljande situationsplan och byggbeskrivning.

Vattentiikter

Egen vattentikt ligger 20 m sydost om planerad infiltration. Skyddsavstand till vattentékt
uppstroms infiltrationen &r ca 20 m. Nérmaste grannes vattentékt ligger uppstréms ca 40 m
norr om infiltrationen. En &ldre griavd brunn som gors obrukbar, ligger 20 m nedstroms
infiltrationen Inga andra vattentikter finns inom 100 m i avrinningsriktningen.

Bifogade handlingar:
Situationsplan, skala 1:500

Byggbeskrivning
Siktkurva

Ansvarig konsult

AL

Hans Finndin tel 070-6817540
Geolog

ROSLAGENS MARK & VA -UTREDNINGAR HB
POSTADRESS: Andromedavigen 5, 184 50 AKERSBERGA, ORG.NR: 550906-0090
TELTID: 09:00-15:00 MOBIL: 0706-817540
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Upplunda Bygateknik

Tel. 0176- 55199 070- 5234912 i}

Kornférdelning jordprov

prov inlamnat av kund

Plats Bolby 1:369 Utfort av: Bernt Frédin
Prov nr
Sikt |Gramm|%  |Pass Méngd %
16 0,0{ 0,000 100
8 6,0/ 0,034 97
4| 10,0/ 0,056 91
2 13,0| 0,073 84
1 14,0| 0,079 76
0,56 18,0| 0,102 66
0,25 23,0/0,130 53
0,125 32,0/ 0,181 35
0,063| 26,0/ 0,147 20
Rest 35,0} 0,198 0
S:a 177,0
Kommentar
Jordart:|Siltig,sandig moran
Max genomslapplighet;| 30 /m2 x d
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