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VEM HAR ANSVAR FOR ELSAKERHETEN?

Som fastighetsdgare/innehavare dr man ansvarig for elanldggningen. Aven om man sjalv saknar
nédvandiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren ar enligt ellagstiftningen skyldig att se till
att anldggningen ar sa utférd och halls i ett sddant skick att den ger nédvandig sakerhet for personer,
husdjur och egendom.

For att klara sin uppgift skall innehavaren utéva tillsyn av anldggningen med hjalp av en behorig fackman
bade fortlépande och periodiskt. Med “Innehavare” menas en person som genom till exempel arrende,
hyresavtal, kontrakt, servitut eller kbp disponerar dver en elanlaggning.

UPPDRAGETS OMFATTNING

Beddmningar och rekommendationer grundar sig pa saljarens uppgifter och allmént kdnda dldersmassiga
avskrivningar pa elinstallationer. Besiktningsforrattaren har i allmanhet storre erfarenhet av
elinstallationer an en huskopare/agare. Nagra undersokningar i form av isolationsmatningar eller andra
matningar av elsystemet ingdr inte.

Nar uppgifter inhamtas angaende elsystemet i fastigheten vilka frangar normal funktion ska
elektriker/fackman anlitas. Dessa typer av undersokningar kraver i allmanhet besiktningsman med sarskild
behérighet for respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte elbehérighet.

OBJEKT

Fastighetsbeteckning: MENSATTRA 6:20

Adress: Norrholmsvagen 146
Postnummer och Ort: 132 31 Saltsj6-Boo

Kommun: Nacka

Fastighetsagare: Thomas Lof & Hanna Spangberg

SAMLAD INFORMATION OM ELINSTALLATION

Anlaggningen alder: 40 ar

Renovering eller dversyn Anlaggningen ar uppdaterad med jordfelsbrytare
utférd av behorig elektriker

och ar:

Saljarens upplysningar: Arbetet &r gjort av fackman

Undertecknad kontrollant ansvarar inte for riktigheten i lamnade
upplysningar.
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OKULAR KONTROLL

ELCENTRAL: Automatsakrad Jordfelsbrytare
Elschema Géangsakrad (porslin)

Allmant: Observera att krav pa jordfelsbrytare galler fran 1999.
Jordfelsbrytare ar ett krav vid utférande av golvvarme i vatrum med
klinker och kan vid avsaknad innebéra en risk for personskada.

VAGGUTTAG: Ej jordade vagguttag Jordade vagguttag
[] Ej petskydd i vagguttag

Allmént: Jordade uttag med petskydd okar sdkerheten i hemmet.
Forekomst av vdgguttag som ej ar petsakra kan innebéra risk for
personskada. Krav pa jordade elledningar galler fran 1994,

IAKTTAGELSER: Enstaka kablar till véanster om el-central saknar skyddshdlje
SLUTSATS OCH
REKOMMENDATIONER: Inget sarskilt att notera som bedéms vara onormalt eller som tyder

pa att det forekommer problem med elinstallationen i fastigheten.

KONTROLL UTFORD AV:
6 lriddian. Mokusin

Christian Martensson Besiktningsman SBR
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