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Säker Eld & Ventilation AB 

Skogsvägen 5 

137 55 Tungelsta ronny@sakereld.se Org.nr. 556979-5114 

 

      

      

      

      

  

Fastighet m.m 

Beteckning (Kvarter etc.) 

Munklägret 18 
Adress 

Skillinggränd 3, Lgh 413 (LMV 1403) 112 20 Stockhom 
Beskrivning (bostadshus, kontor, etc.) 

Flerfamiljshus 
Besiktningen avser 

☐Nybyggnad                     ☐Ändring                       ☒Besiktning 
 

 

Täthetspovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation 

Provningen utförd (avslutad) den 

2019-11-29 
Provningen omfattar 

Besiktning av öppen spis efter renovering 
Rök eller os intill kanalens angränsade utrymmen 

     ☐Förmärktes                   ☒Förmärktes ej 
Skorstenens material 

Tegel 
Skorstenens höjd 

Ca.10 m 
Kanal storlek 

Ca 14x14 cm 
Angränsade kanaler  

     ☒Finns                              ☐ Finns ej 

Skilljeväggarna till angränsande kanaler visade sig 

☒Äga normal täthet               ☐Ej äga normal täthet 

      ☒Röktryckprovning enligt byggvägledning 3:443 
 

 

 

 

Utlåtande 

Besiktning av öppen spis efter renovering 
 
Placering: Inre hall. 
Rökkanal renoverad genom glidgjutning. 
 
Vid besiktning noterades inga brister. 
 
 

 

Eldstad          Rökkanal       Avgaskanal        Imkanal       Ventilation har undersöks                      Utan erinran      Med erinran enl. ovan                   

☒             ☒              ☐                  ☐             ☐                                                  ☒                   ☐ 

 

Besiktning utförd av skorstensfejarmästare 

Ronny Gustavsson 

Ägare/Beställare 

Henrik Kroon 

Skillinggränd 3 

112 20 STOCKHOLM 


